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Gut zu wissen: Prifung von elektrischen Geraten im gewerblichen Einsatz, der
Sicherheitsverantwortliche und der Vorgesetzte stehen in der Pflicht!

Samtliche Unternehmen mussen sicherstellen, dass von elektrischen Geraten bei
bestimmungsgemassem Gebrauch fur den Benutzer oder die Umgebung keine Gefahr ausgeht.

Die dafur geschaffene und per Fruhling 2018 veroffentlichte schweizerische normative Regel SNR
462638 ist auf Basis der DIN VDE 0701-0702 entstanden und beschreibt die entsprechende Prufung.

Der Geltungsbereich erstreckt sich dabei auf alle elektrischen Geréte fur den gewerblichen Gebrauch
mit Betriebsspannungen bis zu 1'000 V.

Die Prifungen missen bei Umbau, Instandsetzung bzw. Reparatur von elektrischen Betriebsmitteln
und auch als Wiederholungsprufung erfolgen, die empfohlenen Fristen fir letztere sind
unterschiedlich, werden vom Betrieb festgelegt und betragen als Richtwerte:

12 Monate fur Gerate und Maschinen fir Industrie und Baustellen

Was bedeutet dies fur die Verantwortlichen?
In jedem Betrieb missen die elektrischen Gerate nach Vorgabe der SNR 462638 regelmassig
gepriuft werden. Diese erfolgt grosstenteils durch einen spezialisierten externen Dienstleister.

Weiterfihrende Literaturhinweise:

SNR 462638 Wiederholungsprufung und Prifung nach Instandsetzung elektrischer Gerate

SR 930.11 Bundesgesetz Uber die Produktesicherheit (PrSG)

SR 832.30 Verordnung Uber die Verhitung von Unfallen und Berufskrankheiten (Verordnung
Uber die Unfallverhiitung, VUV)

SR 734.26 Verordnung uber elektrische Niederspannungserzeugnisse (NEV)

SR 734.27 Verordnung Uber elektrische Niederspannungsinstallationen (Niederspannungs-
Installationsverordnung, NIV)
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